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CONDICIONES TECNICAS ESENCIALES PARA LA INSTALACION DE OBRAS
ELECTRICAS Y DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS SEDES DEL ICBF

1. GENERALIDADES Y DENOMINACION TECNICA

- Adecuacion, montaje e instacion de la red electrica y logica, tableros y acometidas
electricas con protecciones, iluminacion, cableado logico de datos, cableado electrico
normal y regulado, salidas eléctricas hormal, regulada y datos para los espacios laborales
definidos por el ICBF.

- Adquisicion e instalacion de equipos activos de comunicacion: adquisicion montaje e
instalacion de los equipos activos de conectividad para la estructura de red.

- Adquisicion e instalacion de plantas eléctricas, equipos de aire acondicionado, turneros y
kits de seguridad para centros de computo.

- Los equipos instalados en el sitio deben ser los apropiados para que operen dentro de la
frecuencia y el rango de tension establecidos para el sitio. Adicionalmente, se debe
suministrar los detalles técnicos de los equipos y sistemas a instalar, por lo que en estas
especificaciones se daran exclusivamente generalidades sobre las caracteristicas y
condiciones de los elementos ya que toda la informacion necesaria se encuentra
consignada en las Normas.

- Los materiales y equipos suministrados para ser instalados en el proyecto, deben ser
nuevos y cumplir con las Normas Técnicas Colombianas (NTC), Norma RETIE vy las
sefaladas aqui. Ademas, solo se admiten los materiales o equipos que estén acreditados
por las empresas encargadas y en algunos casos los aceptados por la interventoria, por
ello se recomienda a los Ingenieros o a las firmas constructoras que soliciten informacion
sobre los equipos acreditados, antes de adquirir elementos o iniciar los trabajos de
construccion de las redes.

- Certificacion de cableado estructurado: Las pruebas de certificacion para los
componenetes del sistema de cableado estructurado se deben realizar con base en las
tltimas actualizaciones del boletin técnico EIA/TIA TSB-67 y las recomendaciones y
practicas indicadas en el estdndar TIA/EIA 568-B. acorde con los parametros de
transmision requeridos para la categoria 6A. Es de anotar que el equipo a utilizar debe
tener su certificado de calibracion vigente, tener instalada la ultima version de software
liberada por el fabricante del equipo y para el proceso de medicion y pruebas, el
Contratista debe utilizar las puntas, cables terminales o patch cords recomendados por el
fabricante del equipo para realizar la medicion de la marca de productos de cableado

Sede de la Direccién General
Avenida carrera 68 64c - 75

Linea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080 Estames cambiande el mundo

www.icbf.gov.co



Republica de Colombia

o0 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Q“ Cecilia De la Fuente de Lleras TODOS PORUN
Direccion Administrativa NUEVO PAIS
BIENESTAR Grupo de Infraestructura Inmobiliaria PAZ EQUIDAD EDUCACION

FAMILIAR

instalada. La certificacion del cableado de cobre debera hacerse mediante las pruebas de
los desempefios eléctricos basada en el esquema de configuracién de Canal segun lo
especificado en el estandar de la TIA/EIA 568B.2-1 para Categoria 6A. El Equipo de
certificacion par trenzado debera ser como minimo nivel Ill o superior. El resultado
(pass/fail) seréa bajado directamente desde el tester hacia un archivo, que posteriormente
se imprimir4 y sera entregado al interventor del contrato como parte de la documentacion.
Dichos resultados incluiran todos los parametros de testeo indicados. Los pardmetros que
debera certificar como minimo son los siguientes:

- Wire Map (Mapa del Cableado).
- Longitud.

- Atenuacion.

- Tiempo de Propagacion.

- Skew.

- NEXT (local y remoto).

- FEXT (local y remoto).

- PS NEXT (local y remoto).

- ELFEXT (local y remoto).

- PS ELFEXT (local y remoto).
- ACR (local y remoto).

-  PSACR (local y remoto).

- Resistencia.

- Pérdida por retorno.

- Retardo de propagacion.

- Certificados de conformidad de producto y de instalaciones electricas: Durante el
transcurso de la obra, el contratista debe entregar las certificaciones de conformidad de
producto de los materiales y elementos eléctricos empleados, de acuerdo al articulo 2° de
la resolucién 18 1294, Reglamento Técnico de Instalaciones eléctricas RETIE.

Al finalizar el proyecto el contratista entregara un certificado de inspeccién donde se
indique que las instalaciones eléctricas cumplen con la norma NTC-2050 y el Reglamento
técnico de instalaciones eléctricas RETIE, cumpliendo con la resolucion no.18 -1294 de
agosto 06 de 2008 expedido por el Ministerio de Minas y energia. La verificacion e
inspeccion se hara en planos eléctricos del edificio, diagramas unifilares, tableros
eléctricos, sistema a tierra y todas las tomas eléctricas normales y reguladas. La empresa
gue expida la certificacion debera poseer certificacion vigente por la Superintendencia de
Industria y Comercio de Colombia, para realizar labores de inspeccién y diagnostico frente
al Reglamento Técnico de Instalaciones RETIE.
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2. NORMATIVIDAD APLICABLE

NORMATIVIDAD TECNICA. Las especificaciones de fabricacion, prueba e instalacion de
equipos, incluyendo los requisitos de calidad, deberan cumplir con las normas técnicas nacionales
0 en su defecto de las internacionales que regulan esta materia.

Cadigo Eléctrico Colombiano (NTC-2050).

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).

Cdédigo RETILAP si aplica al momento de disefiar o construir.

National Electrical Code (NEC).

Insulated Cables Engineers Association (ICEA).

ANSI / TIA / EIA — 568-B.1 Commercial building telecommunications cabling standard.

ANSI / TIA / EIA — 568-B.2 Balanced twisted pair cabling standard.

EIA/TIA-568B.1, “Standard Commercial Building Telecommunications Wiring Standard”.

EIA/TIA-568B.2, “100-Ohm Twisted-Pair Cabling Standar”.

EIA/TIA-569A, “Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and

Spaces’.

=  EJA/TIA 606A, “The Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of
Commercial Buildings”.

= EIA/TIA 607, “Commercial Building and Bonding Requierements for Telecommunications”.

= |[SO/IEC 11801, “The international Organization for Standardization / the International

Electrotechnical Commission. Specifies generic cabling for use within commercial premises.

Single or multiple buildings on a campus.”

NORMATIVIDAD AMBIENTAL. Cumplir con el PLAN DE GESTION AMBIENTAL - PGA SEDE
DE LA DIRECCION GENERAL DEL ICBF, en la ejecucion de actividades, disposicién adecuada
de sobrantes o residuos de obra, materiales y elementos usados durante la ejecucion del
contrato.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS INSUMOS, BIENES, PRODUCTOS, OBRAS O
SERVICIOS A ENTREGAR.

3.1. ADECUACION DE LA RED ELECTRICA Y LOGICA
3.1.1. INSTALACION DE PUESTOS DE TRABAJO
a) Definicién de puestos de trabajo

Cada puesto de trabajo consta de 1 toma eléctrica regulada doble, 1 toma eléctrica normal (No
regulada) doble y 1 punto de datos. En casos especiales previa autorizacion del supervisor del
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contrato, no se instalard toma eléctrica normal. Los puntos l6gicos deberan conectarse al centro
de cableado.

Centros de impresion (impresora) consta de 1 toma eléctrica normal (No regulada) doble y 1 punto
de datos. Los puntos l6gicos deberan conectarse al centro de cableado.

3.1.2. SISTEMA ELECTRICO

Los trabajos de instalacion deben ser supervisados por un ingeniero eléctrico(a), el cual debe ser
parte del equipo de trabajo del contratista presentado para este proyecto.

a) Componentes del sistema eléctrico

El Sistema eléctrico comprende la instalacion de todos los elementos requeridos para entregar
salidas reguladas y no reguladas en cada puesto de trabajo, esto incluye:

e Acometidas Eléctricas

e Tableros Eléctricos de Distribucion

o Ducteria, canaletas y bandejas metalicas
¢ Illuminacion

e Cableado horizontal

e Circuitos Eléctricos Regulados.

e Circuitos Eléctricos No Regulados.

e Plantas Eléctricas

e Equipos de Aire acondicionado

Los cables de tomacorrientes seran totalmente identificados dentro de los tableros de distribucién

con los nimeros de circuitos indicados en los planos; teniendo en cuenta que las etiquetas o rétulos
utilizados son aislantes.

Acometidas eléctricas

De ser necesario el contratista hara todos los ajustes necesarios en las acometidas eléctricas
principales, acometidas secundarias a tableros de distribucion y acometidas a UPS, con el fin de
garantizar el cumplimiento de la norma técnica colombiana y del RETIE.

El contratista debera realizar la inspeccion de las acometidas eléctricas y debera verificar y adecuar
las siguientes caracteristicas.
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Toda punta de cable o empalme llevara terminales o conectores apropiados para el nUmero

y calibre de los conductores.

e Todas las acometidas deben garantizar una regulacion inferior al 3%.

e La conexiones de entrada y salida de los circuitos a los barrajes debe ser terminada con
conectores de presion o terminales no soldables; en cada entrada a Breaker de Proteccion
se debe instalar un solo cable.

e Los conductores deben ser de fabricacion reconocida y homologada nacionalmente y llevar
grabado en su aislamiento las caracteristicas minimas como: Calibre, Aislamiento y Marca.
Se prefiere que todos los conductores utilizados sean de la misma marca.

e Los elementos de proteccion deben ser de fabricacion reconocida y homologada
nacionalmente.

¢ Latotalidad de la conduccién se debe hacer en tuberia EMT en caso de que esté a la vista.

Los items de instalacion de acometidas electricas incluyen todos los elementos necesarios de

aseguramiento, conectividad y pruebas para asegurar que cumplan con las normas electricas y
tengan un correcto funcionamiento.

Tableros eléctricos de distribucion

Los tableros eléctricos se deberan instalar dentro del cuarto eléctrico y de cableado. Todos los
tableros eléctricos instalados deben cumplir con la seccién 373 del CODIGO ELECTRICO
COLOMBIANO NTC 2050.

Los tableros eléctricos tienen como fin dar alimentacién a todas las salidas de energia tanto normal
como regulada. De esta manera se establecen dos tipos de salidas: salidas normales, que son
aquellas que su alimentacion ha pasado por las protecciones de sobrevoltaje y las salidas reguladas,
que ademas de lo anterior pasan por la UPS.

Los tableros en general deberén instalarse de tal forma que quede su parte inferior a 1.2 m. por
encima del piso acabado. Cuando en una pared se instala mas de un tablero, continuo uno del otro,
se recomienda uniformizar altura nivelandolos todos por la parte inferior a 1.2 m por encima del piso
acabado. Los tableros deberan quedar perfectamente nivelados y se coordinara el espesor del
pafiete y del enlucido final de la pared (estuco y pintura o porcelana), con el fin de que el tablero
quede exactamente a ras con la pared. Los tableros se derivaran y alambraran siguiendo
exactamente la numeracion de los circuitos dadas en los planos para garantizar el equilibrio de las
fases.

La derivacion del tablero se debe ejecutar en forma ordenada y los conductores se derivaran en
escuadra de tal forma que quede clara la trayectoria de todos los conductores y posteriormente se
pueda retirar, arreglar o cambiar cualquiera de las conexiones de uno de los automaticos sin interferir
el resto de las conexiones.
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En los tableros se escribird en forma compacta la identificacion y/o el &rea de servicio de cada uno
de los circuitos y se pegara en la parte interior con una lamina contac transparente o utilizando las
marquillas cuando estas las suministre el proveedor y/o fabricante del tablero.

Una vez que se ha terminado la derivacion del tablero se deben revisar la totalidad de las conexiones
y se apretaran los bornes de entrada, tornillos de derivacion en cada uno de los autométicos, tornillos
en el barraje de neutros y conexion de lineas de tierra.

Todos los tableros llevaran barraje y/o bornera individual de neutro y tierra y cuando el tablero se
utilice para servir de centro de distribucion de tomas reguladas, o cualquier aplicacion critica que
requiera una oOptima calidad de la energia, llevara adicionalmente barraje y/o bornera de tierra
aislada. La pintura debe cumplir con los requerimientos de ANSI-61, color gris eléctrico.

El totalizador general deberé tener una capacidad de interrupcion de 25 KA RMS simétricos a 240V
y la capacidad de interrupcion de los interruptores parciales sera de 10 KA. Los espacios de reserva
deben incluir todas las previsiones necesarias de manera que al afiadir el interruptor correspondiente
no sea necesario realizar algun trabajo adicional de importancia para la instalacion del mismo. Los
interruptores serén del tipo enchufable y cada uno estara identificado mediante placas de bakelita,
acrilico o rétulos indicando el circuito protegido y el equipo alimentado. Los interruptores seran
seleccionados bajo Norma NEMA vy al restablecerse después de una falla deberdn mantener sus
caracteristicas originales. Los interruptores deben llevar el sello U.L. y serdn de una sola marca.
Este requisito se considera indispensable.

Los items de instalacion de gabinetes y tableros incluyen todos los elementos necesarios de
aseguramiento, conectividad y pruebas para asegurar que cumplan con las normas electricas y
tengan un correcto funcionamiento.

El contratista debe certificar las siguientes pruebas de instalacion de los tableros:

¢ Medida de carga de cada circuito
¢ Medida y balance de carga entre fases
¢ Verificacién de circuitos de acuerdo al diagrama unifilar y cuadro de cargas.

Ducteria, canaletas y bandejas metdlicas

La instalacién de todos los conductores del sistema eléctrico y los cables del sistema de cableado
estructurado, debe hacerse utilizando ducteria EMT 6 canaleta y/o bandeja portacables metalica,
buscando mantener condiciones de estética en el edificio.

Toda tuberia que se instale debe ser EMT en caso de que sea externa, los accesorios de empalme
seran del mismo tipo y las curvas seran prefabricadas y deben contar con todos sus accesorios de
anclaje y cajas de paso. Asi mismo, deben entrar en forma perpendicular a la superficie de llegada,
a la que se empalmard mediante terminales.
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Las canaletas y/o bandejas deben ser continuas entre muros, lo que significa que en los casos en
que se requiera atravesar paredes, se debera perforar completamente la pared atravesandola con
las canaletas y/o bandejas, para lo cual, el contratista debera incluir en su propuesta las
perforaciones, resanes y acabados.

La canaleta debera ser fabricada en lamina cold rolled calibre 22, con tapa tornillo el cual sera tipo
autoperforante del mismo color de la canaleta; de 12 x 5 cms, con divisor 7/5. El acabado sera en
pintura electrostatica. Su instalacién sera mediante anclaje apropiado, deberan realizarse todos los
cortes de cambio de ruta a 45°, al igual con las tapas.

Toda la ducteria EMT y la canaleta y/o bandeja portacables metdlica en todo su recorrido irdn
aterrizadas mediante un conductor desnudo de calibre minimo segun la norma, el cual se conectara
fisicamente en cada tramo o fraccion del mismo mediante un terminal de ojo y tornillo a la canaleta
y/o a las cajas metdlicas de paso. No se admitiran puentes entre canaletas para esta labor. Este
conductor llegara al barraje de tierras en el tablero de distribucion de energia.

La bandeja portacables sera fabricada en lamina cold rolled calibre 18, llevara tapa superior e
inferior. En todo su recorrido ira aterrizada mediante un conductor desnudo de calibre minimo segun
la norma, el cual se conectara fisicamente en cada tramo o parte de él mediante un Terminal de
compresion. Este conductor partira desde el barraje de tierra del tablero de distribucion.

La bandeja sera de 30 x 8 cms con divisor (20-10) o la especificada en los items unitarios. Los
accesorios como son curvas, tees, etc., seran prefabricados y deberdn mantener el concepto de
separacion de redes (l6gica y eléctrica).

En caso de que se instale bandeja tipo escalerilla, esta sera de 30x5 centimetros.

Dejar espacio libre disponible segin normatividad del NEC y EIA/TIA. Se deben contemplar todos
los soportes y accesorios necesarios para dar rigidez a la instalacion.

El Contratista debera especificar detalladamente los elementos ofrecidos, anexando las
especificaciones de las canaletas, tuberias, gabinetes, racks, etc.

lluminacién

Las tuberias a utilizar seran de los didmetros especificados en planos. Un tramo de tuberia entre
salida y salida, no contendra mas curvas que el equivalente a cuatro angulos rectos (360 grados)
para distancias hasta de 15 metros. Estas curvas podran ser hechas en la obra siempre y cuando el
diametro interior del tubo no sea apreciablemente reducido. Las curvas que se ejecuten en la obra,
seran hechas de tal forma que el radio minimo de la curva corresponda minimo a 6 veces el diametro
nominal del tubo que se esta figurando. Toda la tuberia que llegue a los tableros y las cajas, deben
Ilegar en forma perpendlcular yen ningun caso llegaran en forma diagonal, estas seran prolongadas
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se deberd instalar paralela o perpendicular a los ejes arquitectonicos del edificio. Nunca se instalaran
tuberias eléctricas incrustadas en columnas estructurales. La tuberia que quede descolgada en los
techos, seré fijada en forma adecuada por medio de grapas galvanizadas y pernos de fijacién tipo
RAMSET. Cuando vayan varios tubos, se acomodardn en soportes estructurales adecuados (con
una separacioén igual a las indicadas segun articulo 346-12 del NTC 2050). Toda la tuberia se fijara
a las cajas por medio de adaptadores terminales con contratuerca de tal forma que garanticen una
buena fijacibn mecanica. Todas las lineas de continuidad de tierra, que se han dejado en las
tuberias, se trenzaran a la llegada a los tableros y se fijaran por medio de un conector apropiado al
barraje de tierra del tablero.

Antes de colocar los conductores dentro de las tuberias, se quitaran los tapones y se limpiara la
tuberia para quitar la humedad. En cumplimiento de las Normas, toda tuberia a la vista serd EMT y
la embebida en placas o muros puede ser PVC. Nunca se debe empatar un tubo PVC con uno EMT,
la salida debe ser en un solo material.

La salida electrica para iluminacion incluye acometida en cable 3x12 AWG THHN, tuberia,
instalacion y suminsitro de interruptor, accesorios de sujecion, empalmes, y en general todos los
elementos necesarios que aseguren su correcto funcionamiento e instalacion. En los casos
requeridos la salida electrica debe terminar en toma monofasica para conexion de la luminaria.

Se utilizardn cajas galvanizadas 5800 para todos los interruptores y tomas provistas del
correspondiente suplemento. Cajas galvanizadas octagonales de 4” para todas las salidas de
lamparas, bien sea en el techo o en el muro, a excepcién de los sitios donde figure tuberia de ¢ 3/4",
los cuales llevaran cajas 2400. Las alturas de las cajas se deberan coordinar en obra en el momento
de la prolongacion de la tuberia. Todas las tapas de caja asi como los aparatos que se instalen
deberan ser niveladas y al ras con las paredes donde se instalen.

Los cables y alambres que se deben utilizar en instalaciones de alumbrado, deberan ser de cobre
rojo electrolitico 99% de pureza, temple suave y aislamiento termopléstico para 600 voltios tipo
THHN 90° C. Todas las derivaciones o empalmes de los conductores, deberan quedar entre las
cajas de salida o de paso y en ningun caso dentro de los tubos. Entre caja y caja los conductores
seran tramos continuos. Todas las conexiones en las cajas de derivaciones correspondientes hasta
el No. 10 AWG, se haran entorchandolos, utilizando conectores de resorte similar a los fabricados
por 3M y aplicados segun tablas de referencia del fabricante. Para la identificacion de los diferentes
circuitos instalados dentro de un mismo tubo o conectados al mismo sistema, se debe usar
conductores con los colores especificados por RETIE. En instalaciones con tres fases, el color debe
ser amarillo, azul y rojo. Para el neutro y tierra seran blancos y verdes respectivamente.

En el desarrollo de los andlisis de precios unitarios se debera incorporar la incidencia
correspondiente a las cajas de paso antes especificadas, las cuales no han sido detalladas en
planos, teniendo en cuenta que su ubicacion definitiva no es posible delimitar exactamente en la
representacion grafica y dependera en muchas circunstancias de utilizar caja de paso para sortear
interferencias insalvables con otras instalaciones.
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Todos los interruptores cumpliran la Norma NTC 1337 quinta actualizacion (Interruptores para
instalaciones eléctricas fijas domésticas y similares). Los interruptores serdn de tipo de incrustar,
apropiados para instalaciones con corriente alterna, con una capacidad de 6 amperios, 250 voltios,
de contacto mantenido, dos posiciones (abierta y cerrada) con terminales de tornillo apropiados para
recibir alambre de cobre de calibre No. 12 y No. 14 AWG, con herrajes, tornillos y placa anterior.
Nunca se conectaran al conductor neutro. Cuando se coloquen en posicién vertical deben quedar
encendiendo hacia arriba y apagando hacia abajo. Cuando se coloquen en posicién horizontal,
gquedaran encendiendo hacia a la derecha y apagando hacia la izquierda.

Todas las luminarias que se instalen, en caso que se requiera, se conectaran por medio de un cable
encauchetado calibre 3x12 AWG con clavija aérea monofasica o bifasica de acuerdo con el tipo de
luminaria, debidamente aterrizada, utilizando luminarias de acuerdo a las condiciones ambientales
de cada area. Las luminarias a instalar deberan tener una rejilla de aluminio anodizado del 99% de
pureza, de bajo deslumbramiento, en forma de cuadricula, para crear un mejor confort y un mayor
rendimiento. Todas las luminarias se deberan suministrar con los respectivos tubos fluorescentes,
cuyo coeficiente de reproduccién del color (CRI) sea mayor al 85%, color de 4100k.

Las luminarias deberan ser equipadas con balastos electronicos para encendido instantaneo. Los
balastos deberan ser de la mejor calidad, con los elementos necesarios para obtener un factor de
potencia minimo del 95% y con caracteristicas adecuadas para el tipo de luminaria. El sistema de
conexion debera proporcionar un encendido instantaneo y una regulacion de la tensién de operacion
que permita una variacién del voltaje de la red de alimentacién de + 5%, sin que los tubos
fluorescentes disminuyan su rendimiento luminico.

Los portalamparas deberan ser para servicio pesado y aptos para la instalacion de tubos
fluorescentes, para bases de dos espigas y con el contacto estacionario disefiado para 600 W, 1000
V. Todos los herrajes y elementos necesarios para la fijacion de los accesorios y para el soporte de
la luminaria, deberan ser protegidos galvanicamente contra la corrosion.

Los balastos como minimo deberan llevar grabado o impreso de manera clara y permanente, la

siguiente informacion: marca o logotipo del fabricante, diagrama de conexiones, identificacion de los
terminales, tension, frecuencia, corriente, potencia y factor de potencia nominales.

Cableado horizontal

El disefio del cableado horizontal debera cumplir con los siguientes requerimientos.

e Paralos célculos de carga se toma como base 150W por puesto de trabajo.

e El disefio deber& proyectar requerimientos de carga adicional y estos se deberdn comparar
con la capacidad instalada del edificio.

e Al realizar el aforo de cargas, si la carga calculada supera la nominal de la proteccion e
igualmente la del conductor de llegada al tablero, se debe proyectar la instalacién de un
nuevo circuito con su correspondiente tablero de ser necesario, el cual no debe superar
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requerimientos eléctricos de la capacidad instalada, se debe ejecutar de acuerdo con las
especificaciones técnicas de las redes ya instaladas.

e Cada circuito debera estar conformado por un nimero maximo de 5 tomas reguladas o 8
tomas no reguladas.

e Lainstalacion del punto de energia regulada y el punto de energia normal comprende el cable
trenzado 3x12 THHN-AWG, toma Leviton de polo a tierra aislado color naranja o beige,
marcacion, conectores de autodesforre y troquel.

e Un circuito debe constar de:

» Interruptor mono polar (10 A — 15 A).
» 5 Tomas.
» Fase, neutro y tierra deben ser independientes para cada circuito.

e Eltroquel para las dos tomas eléctricas debe ser aparte a las tomas de datos.

¢ Elmaterial de los cables que se utilicen en las instalaciones de toma corrientes y acometidas,
deben ser de cobre rojo electrolitico, 99 % de pureza, temple suave, y aislamiento con
polivinilo de cloruro, resistente a la humedad y al calor, aptos para operacion de 75° C a 90°C
y 600 V, tipo THHN/THWN.

e Cada circuito ramal llevara su conductor de neutro y tierra independientes. También seran del
mismo calibre del conductor activo e iran debidamente marcados con el nimero de circuito al
que pertenecen en el tablero general. Se utilizara cable THHN/THWN triplex 12 AWG o
THHN/THWN 10 AWG, de acuerdo con la carga y regulacién que no debe sobrepasar el 5%
en el extremo mas lejano de cada circuito.

e Todas las tomacorrientes cumplirdn la Norma NTC 1650 tercera actualizacion (Clavijas y
tomacorrientes para uso general doméstico). Las tomacorrientes para el sistema regulado
seran de categoria Hospital Grade. Los tomacorrientes de uso general seran dobles, polo
plano, con una capacidad de 15 amperios a 250 voltios con terminales de tornillo apropiados
para recibir cables No. 12 y No. 14 AWG, con herrajes, tornillos y placa. Se instalaran en
posicion horizontal. En zonas humedas se debe instalar tomas tipo GFCI.

e Los tomacorrientes seran de Color Naranja para las salidas reguladas y color Almendra
(Beige) o Blanco para las salidas Normales. La identificacibn se hara en acrilico,
independiente para cada tomacorriente.

¢ Los tomacorrientes deben fijarse a la canaleta por medio de troqueles independientes.

e Para la conexién de las tomas se debe tener en cuenta la posicion de la fase, el neutro y la
tierra para asi tener una correcta polaridad. Igualmente, la derivacion del circuito para cada
tomacorrientes debe hacerse con empalmes de desforre o conectores de resorte, no se
aceptard derivaciones realizadas con cinta. La cinta se utilizara para dar proteccion a los
tomacorrientes protegiendo los terminales de tornillo contra toques accidentales con las
canaletas.

Los items de Suministro e instalacién de salida eléctricanormal y salida electrica Regulada
incluyen cable trenzado 3x12 THHN-AWG, toma de polo a tierra aislado color naranja o
beige, marcacion, conectores de autodesforre y troquel. Adicionalmente, estos items
incluyen todo el cable trenzado 3x12 THHN-AWG desde la salida de los tableros de
protecciones paraalimentar cadacircuito eléctrico. No se pagaran acometidas adicionales.
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Caracteristicas de los conductores eléctricos

e Todo cable de energia que se instale debe ser AWG y tener aislamiento THHN, del calibre
especificado en las cantidades para desarrollo de la adecuacién, sujetdndose al siguiente
cédigo de colores:

» Verde: Tierra.

» Blanco: Neutro.

» Azul: Fase no regulada.
» Rojo: Fase regulada.

Este cddigo se debe seguir desde el tablero eléctrico de distribucion hasta los puntos finales de
salidas. No se permiten empalmes dentro del sistema portacables. Cuando estos sean
indispensables se deben realizar s6lo en cajas de paso.

¢ Toda punta de cable o empalme debe llevar terminales o conectores tipo resorte y apropiados
para el numero y calibre de los conductores.

e Los conductores deben ser de fabricacion reconocida y homologada nacionalmente y llevar
grabado en su aislamiento las caracteristicas minimas como: calibre, aislamiento y marca.
Todos los conductores utilizados deberan ser de la misma marca.

e Los elementos de proteccion deben ser de fabricacion reconocida y homologada
nacionalmente. Todos los elementos de proteccion utilizados deberan ser de la misma marca.

Circuitos Eléctricos Requlados

Los circuitos eléctricos regulados estaran alimentados desde el tablero eléctrico de distribucion
Regulado.

Se debe contemplar por puesto de trabajo una salida eléctrica doble de circuito eléctrico regulado
con linea de tierra, cumpliendo las siguientes condiciones:

e Cada circuito debe ser conformado para soportar maximo cuatro (4) salidas eléctricas dobles.

e Cada salida eléctrica doble debe estar plenamente identificada y llevar una marquilla adicional
con el letrero.

e La conexiones de entrada y salida de los circuitos a los barrajes y terminales de unién debe
ser terminada con conectores de presién o terminales no soldables; en cada entrada a Breaker
de Proteccion se debe instalar un solo cable.

e Las salidas eléctricas dobles deben ser de polo aislado tipo hospital de color naranja.
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Circuitos Eléctricos No Requlados

Los circuitos eléctricos no regulados estaran alimentados desde el Tablero eléctrico de
distribucion No regulado.

Se debe contemplar por area de trabajo una salida eléctrica doble de circuito eléctrico no regulado
con linea de tierra, cumpliendo las siguientes condiciones:

Cada circuito debe ser conformado para soportar maximo ocho (8) salidas eléctricas dobles.
Cada salida eléctrica doble debe estar plenamente identificada.

La conexiones de entrada y salida de los circuitos a los barrajes y terminales de unién debe
ser terminada con conectores de presion o terminales no soldables; en cada entrada a Breaker
de Proteccion se debe instalar un solo cable.

Las salidas eléctricas dobles deben ser de polo a tierra aislado tipo hospital de color Beige
(Almendra) o Blanco.

b) Certificacion y pruebas

Las pruebas minimas eléctricas para la comprobacion de la integridad de los trabajos y el correcto
funcionamiento de la instalacion, bajo la direccién y responsabilidad del director de la obra son:

De continuidad.

De correspondencia de circuitos de acuerdo a los cuadros, cargas y planos.

Medidas de niveles de voltaje.

De balance de fases.

De comprobacion de valores nominales tales como calibres, diametros, voltajes, tipo de
conexion, puesta a tierra, amperaje, capacidad interruptora.

De correspondencia barraje, cable, interruptor, cable de acometida, tablero.

Las pruebas deberan entregarse al INTERVENTOR en los protocolos debidamente diligenciados
con los resultados y medidas obtenidas. El INTERVENTOR debera analizarlos y entregarlos con
miras a la aprobacion de la instalacion.

c)

Inspeccién Eléctrica

Durante el transcurso de la obra, el contratista debe entregar las certificaciones de conformidad de
producto de los materiales y elementos eléctricos empleados, de acuerdo al articulo 2° de la
resolucion 18 1294, Reglamento Técnico de Instalaciones eléctricas RETIE.
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Al finalizar el proyecto el contratista entregara un certificado de inspeccién donde se indique que
las instalaciones eléctricas cumplen con la norma NTC-2050 y el Reglamento técnico de
instalaciones eléctricas RETIE, cumpliendo con la resolucion no.18 -1294 de agosto 06 de 2008
expedido por el Ministerio de Minas y energia.

La verificacion e inspeccién se hara en planos eléctricos del edificio, diagramas unifilares, tableros
eléctricos, sistema a tierra y todas las tomas eléctricas normales y reguladas.

La empresa que expida la certificacion deberd poseer certificacion vigente por la Superintendencia
de Industria y Comercio de Colombia, para realizar labores de inspeccion y diagnostico frente al
Reglamento Técnico de Instalaciones RETIE.

3.1.3. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

Consistira en el suministro, montaje y puesta en marcha del Sistema de Cableado estructurado el
cual debera comprender lo siguiente:

Suministro e instalacién de la totalidad de materiales (nacionales e importados) y puesta en
funcionamiento del Sistema de Cableado Estructurado, asegurando el cumplimiento de todas las
normas que contemplan los estandares expedidos por la TIA/EIA como son el TIA/EIA 568B, TIA/EIA
569B, TIA/EIA 606A y TIA/EIA 607 relacionados con las especificaciones e instalacion de sistemas
de Cableado Estructurado para Edificios Comerciales.

Actividades a ejecutar como parte del montaje de la red de cableado estructurado:

e Suministro e instalacién de los elementos y materiales asociados a la instalacion de esta red
como son las canaletas, tuberias, cajas de paso, ductos, amarres, soportes, marquillas y
demas accesorios de instalacion, cuyo costo estara a cargo del contratista.

e Marcaciéon y rotulacion de la totalidad de los elementos de cableado estructurado y de
instalacion tales como cables, salidas de informacion, paneles, canaletas, racks, gabinetes,
etc. de acuerdo con lo especificado en el estandar TIA/EIA 606A. Todos los costos que
impliquen esta actividad deben estar incluidos en la oferta que presente el contratista.

e Nota: Todos los elementos metalicos utilizados en la instalacion deberan conectarse a tierra
de acuerdo a la norma TIA/EIA 607.

a) Normas y estandares del sistema de cableado

Los elementos de cableado estructurado ofrecidos por el contratista deberdn ajustarse a lo
estipulado en las normas y estandares que se indican en este documento y que se detallan a
continuacion:
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Las caracteristicas de fabricacidn, instalacion y pruebas se ajustaran a la ultima revisién de las
siguientes normas:

EIA/TIA-568B.1 | Standard Commercial Building Telecommunications Wiring Standard.

EIA/TIA-568B.2 | 100-ohm twisted-pair cabling Standard.

EIA/TIA- Category 6A
568B.2-1

EIA/TIA-568B.3 | Optical fiber cabling Standard.

EIA/TIA-569A | Commercial Building Standard for Telecommunications pathways and spaces.

EIA/TIA 606A |The Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of
Commercial Buildings.

EIA/TIA 607 Commercial Building and Bonding Requirements for Telecommunications.
Ultima edicion.

ISO/IEC 11801 | The international Organization for Standardization / the International Electro
technical Commission. Specifies generic cabling for use within commercial
premises. Single or multiple buildings on a campus.

b) Componentes del sistema de cableado estructurado

El sistema de cableado estructurado estara conformado por elementos que cumplan con el estandar
TIA/EIA 568B.2-1 para Categoria 6A y demas normas indicadas anteriormente en este documento,
en donde se indican los procedimientos de instalacién, marcacion, etc.

Los elementos de cableado estructurado que conformaran el canal de comunicacion deberan ser de
una Unica MARCA producidos o fabricados por un Unico FABRICANTE de manera que se asegure
la total compatibilidad electronica entre los elementos de cableado y se prevengan degradaciones
en el desemperio de la red.

La implementacion deberd ser monomarca. No se aceptaran productos fabricados por un
FABRICANTE remarcados para otra MARCA.

Entiéndase como elementos de cableado estructurado al conjunto de todos los componentes que
se utilizan en la construccién de la red tales como:
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Cable UTP

Patch Cord de Puesto de trabajo.

Salida Jack o Information Outlet.

Tapa Plastica en el puesto de trabajo — Faceplate.
Rutas de cableado

Paneles de Conexion - Patch Panel.

Patch Cord de Administracion.

El item de Punto de Red incluye el suministro y la instalacion de Salida de Datos con Cable
UTP cat. 6A, canaleta, patch cord de puenteo en Rack y Pach cord para Equipo, troquel,
marcacién, marquillaje e identificacién de cable y Certificacion de cable UTP Categoria 6A.
Dentro de este item estd incluida toda la canaleta necesaria. No se paragara item adicional
por canaleta.

Para efectos de unicidad de criterios para el sistema de cableado estructurado se definen los
siguientes componentes:

Cable UTP

Cable de cobre en par trenzado sin apantallar (Unshielded Twisted Pair - UTP). Este cable sera de
4 pares de cobre (8 hilos) calibre 24 AWG y debe cumplir con los requerimientos de transmision
especificados para la categoria 6A que cumpla con los requerimientos de transmisién y desempefio
del canal de comunicacién establecido en el estandar TIA/EIA 568B.2-1 para categoria 6A. Cada
uno de los puntos de cableado instalados no debe superar los 90 metros acorde con lo que la norma
exige.

Adicionalmente el cable UTP debera contar con una separacion de cualquier tipo (bisector o cruceta)
entre los pares, esto con el fin de mejorar la capacidad del mismo respecto al acople de sefiales
entre los pares.

Patch cords de puesto de trabajo y administracion

Los patch cords para la conexion de los equipos del usuario final deben estar construidos con
conectores macho (plugs) tipo RJ45 en ambos extremos. El cable utilizado para estos patch cords
debera ser cable flexible (conductores stranded) de cobre en par trenzado y tener las mismas
caracteristicas de desempefio nominales del cableado horizontal especificado.

Los Patch Cords deberan tener un sistema que controle la tension a que se someten en el proceso
de instalacion y uso. Este sistema puede ser de anillo metalico en el interior del plug RJ45, manga
0 capucha plastica externa o cualquier otro sistema disefiado para tal fin. Este sistema debe ser
parte integral del proceso de fabricacion del patch cord en la planta respectiva.
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Dichos patch cords deberan ser originales de fabrica, deberan venir en su bolsa original de empaque
tal como salen de la fabrica. No se aceptaran patch cord fabricados localmente.

El contratista suministrara Patch cord para el rack y Patch cord para los puestos de trabajo.
La medida de los patch cord para racks debe ser de 5ft (1.5mt).
La medida de los patch cord para los puestos de trabajo debe ser de 10ft (3 mt).

Salidas Jack o Information Outlet

Cada puesto de trabajo, estara servido por una salida de informacién doble (acorde con el estandar
TIA/EIA 568B.1).

Tapas plasticas en el puesto de trabajo — FacePlate

Todos los Jacks modulares tendran un dispositivo que proteja los contactos del polvo y humedad
cuando éstos no estén siendo utilizados

Las salidas de telecomunicaciones deben tener la capacidad para alojar las salidas requeridas en el
puesto de trabajo (una, dos, cuatro, seis o doce).

Las salidas de telecomunicaciones (Jack RJ-45) deberan tener un canal de ingreso de los pares del
cable UTP — cada par por separado -, con el fin de conservar la separacion de los pares y lograr un
buen desempefio. Adicionalmente, las salidas de informacion deberan poderse montar en la tapa
plastica - Faceplate - de forma perpendicular a la tapa —90° 0 a 45°.

Las salidas de informacion deberan ser conectores hembra (jacks) de 8 pines RJ-45, que cumpla
con los requerimientos de transmisién y desempefio del canal de comunicacion establecidos en el
estandar TIA/EIA 568B.2-1 para categoria 6A.

Las salidas de Telecomunicaciones deberan permitir la conectorizacion de los pares del cable UTP
con o sin herramientas de impacto.

Las salidas de Telecomunicaciones deberan soportar por lo menos 200 ciclos de terminacion
(ponchado) y tener un ciclo de vida mayor o igual a 750 inserciones del Plug Tipo RJ-45.

Se debera tener una identificacién de cada tipo de salida, de acuerdo con la recomendacion
EIA/TIA 606A.

Rutas de cableado
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La distribucion de cableado desde el Rack de comunicaciones hasta la salida de informacion se hara
a través de bandeja porta cables aéreos, tuberia metélica y zécalo en canaleta metalica o a través
del zocalo existente en la division modular.

El sistema de cableado debe ser flexible y por lo tanto se deberéa tener en cuenta el disefio de puntos
de consolidacién segun el TSB — 75 de la EIA/TIA.

Patch Panels

El contratista suministrara Patch panels con capacidad de 48 puertos RJ-45 que cumpla con los
requerimientos de transmision y desempefio del canal de comunicacion establecidos en el estandar
TIA/EIA 568B para categoria 6A.

Estos patch panels incluiran sus correspondientes accesorios como rotulos de identificacion,
tornillos, elementos de fijacién de los cables en la parte trasera. Es deseable que el Patch Panel
incluya los organizadores de cables en su parte frontal.

Los Patch Paneles deberan contar con un soporte trasero para amarrar los cables UTP con el
objetivo de evitar el deterioro del ponchado de los mismos, organizarlos y mantener un correcto radio
de curvatura. Los amarres de los cables a este soporte organizador se deben hacer con velero, asi
se evitan problemas de deformacién del cable por exceso de presién cuando se usan cintas de
nylon.

El Patch Panel debera permitir hacer el ponchado de los cables UTP por la parte frontal del mismo,
esto con el fin de permitir de forma facil y segura, la revisién o instalacion de nuevos cables,
especialmente en sitios con poco espacio de trabajo.

Los Paneles deberan soportar por lo menos 200 ciclos de terminacién y tener un ciclo de vida mayor

o igual a 750 inserciones del Plug Tipo RJ-45.

Los dispositivos de red AREA LOCAL (LAN) tipo Switch (De acceso) deberan contar con las
siguientes especificaciones y funcionalidades como minimo:

TIPO DE
T SWITCH
Caracteristicas
24 x Puertos 48 x Puertos
1G 1G

24 Puertos de 48 Puertos de

Densidad de los acceso 1G + 4 | acceso Port 1G

puertos SFP Giga + 4 SFP Giga
Ancho de banda de
Switching 128 Gbps 176 Gbps
Throughput 71.4 Mpps 107.1 Mpps
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TIPO DE
T SWITCH
Caracteristicas
24 x Puertos 48 x Puertos
1G 1G
Hasta 8 @ Hasta8 @
Stacking 80Ghbps dos 80Ghbps dos
puertos puertos
dedicados dedicados
Colas de servicio QoS 4 colas 4 colas
8Mbytes para 8Mbytes para
Tamafio del paquete proveer proveer
Buffer administracion | administracion
de la congestion | de la congestion
PoE/PoE+ No aplica No aplica
Funcionalidad para
monitorear trafico del
switch! exportable a Si Si
otros sistemas de
gestion
Auto QoS Si Si
QoS Uniforme sobre un Si Sj
stack de Switches
Administracion de la . .
. . 2 Si Si
energia eficientemente
Switch en modo Sj Sj
Modo hibernaciéon
802.1x Autenticacion
para roles basados en Si Si
seguridad
802.1X Modo monitor? Si Si
IPv4 Rutas estaticas Si Si
IPv6 Soporte punto a S Sj
punto
IPv6 multicast Si Si
IPv6 ACL Si Si
IPv6 Enrutamiento en Si Si
hardware
IPv6 Primer salto . .
Seguridad* Si Si
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TIPO DE
. L SWITCH
Caracteristicas
24 x Puertos 48 x Puertos
1G 1G
Available PoE Power No aplica No aplica
Maximum Active Vlan 1000 1000
VLAN IDs Available 4096 4096
Max'm“mi?ansm't 9198 Bytes 9198 Bytes
‘]“mEtt’r?e':;aert“e ; 9216 Bytes 9216 Bytes
Etherchannel Groups 24 24
Maximum MAC 16000 16000

1 Esta funcionalidad captura trafico de datos sobre un periodo largo de tiempo de tal manera que se pueda identificar los top talkers,
los patrones de trafico, las aplicaciones mas usadas, exportandolas a un sistema de gestién externo.

2 Esta funcionalidad permite medir el consumo de potencia y optimizar el uso de la potencia, resultando en una entrega eficiente de
la potencia en toda la red. Ademas permitira integrarse con sistemas de gestién que permitan el prendido y apagado no solo de
puertos del switch, sino también de PC e Impresoras que estén conectados a la red, de acuerdo a las politicas de ICBF, de apagar
dispositivos en horario de no uso como horario del medio dia, después de las 6:00 p.m. y en fin de semana.

3 Esta funcionalidad permitira que todos los dispositivos se autentiquen a la red correctamente, usando bien sea 802.1x o Mac
authentication Bypass.

4 Esta funcionalidad permitira proteger la red contra rouge router advertisements, address spoofing, ataques de DHCP entre otros riesgos.

Muebleria

e RACK GRANDE

Medidas Pulgadas Milimetros
Alto 86,2 2.190
Ancho 27,5 710
Profundidad 36 900
Profundidad util 32,6 830
Capacidad 920 libras 460 Kg

Caracteristicas:

» Puerta frontal en malla metalica expandida calibre 18.
» Ventilas laterales que facilitan el intercambio de aire lateralmente.
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» Cierre de seguridad que restringe el acceso a los equipos de personal no autorizado.
» Paneles laterales y posteriores desmontables.
» Parales de montaje deslizables que permiten el ajuste perfecto de los equipos.
» Ranuras de acceso de cables desde el panel superior o base del Rack.
» Cable equipotencial.
» Barraje a tierra.
» Unidad de ventilacion.
»  lluminacion.
» Organizadores de cables.
Materiales:
» Base: Acero laminado en frio, calibre 16.
> Estructura: Acero laminado en frio, calibre 16.
> Paneles laterales: Acero laminado en frio, calibre 18.
» Tapa superior: Acero laminado en frio, calibre 18.
> Puerta frontal: Marco metalico en acero, laminado en frio calibre 18 con malla metalica
expandida en calibre 18.
» Puerta posterior: Acero laminado en frio, calibre 18.
» Cierre frontal: Nylon y Acero.
» Cierres paneles: Nylon.
» Barraje atierra: Cobre.
» Acabados: Pintura electrostética.
» Bisagras: Nylon reforzado.
» Rodachinas: giratorias con soporte de acero.
» Empaque: Caja en carton corrugado.
» Cierres plasticos que permiten retirar los paneles rapidamente
» Puerta posterior doble.
» Juego de rodachinas que proporcionan desplazamiento a la unidad.
» Parales de montaje numerados para agilizar el montaje de los equipos.
» Juego de niveladores que proporcionan estabilidad a la unidad.
PDU
» Administrable “Multitoma vertical” para 6 tomas dobles eléctricas reguladas.
» Proteccion: Breaker de 16 amperios que protegen los equipos de sobrecargas y cortos
circuitos.
» Estructura: En disposicion vertical fabricada en acero laminado en frio calibre 18.
» Acabados: En pintura electrostatica lisa.
ORGANIZADORES DE CABLE
» Organizadores de cable tipo ducto 2RU
» Formato: 85x 80 mm
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» Estructura: Acero laminado en frio

» Acabados: Pintura electrostatica

» Ducto y tapa: PVC

» Empaque: Carton corrugado.

RACK PEQUERNO

Medidas Pulgadas Milimetros
Alto 42,5 1.079
Ancho 22,5 580
Profundidad 24 610
Profundidad util 20,08 530
Capacidad 630 libras 315 Kg

Caracteristicas:

» Puerta frontal en malla metalica expandida calibre 18.

» Ventilas laterales que facilitan el intercambio de aire lateralmente.

» Cierre de seguridad que restringe el acceso a los equipos de personal no autorizado.

» Paneles laterales y posteriores desmontables.

» Parales de montaje deslizables que permiten el ajuste perfecto de los equipos.

» Ranuras de acceso de cables desde el panel superior o base del Rack.

» Cable equipotencial.

» Barraje atierra.

» Unidad de ventilacion.

»  lluminacion.

» Organizadores de cables.
Materiales:

> Base: Acero laminado en frio, calibre 16.

» Estructura: Acero laminado en frio, calibre 16.

» Paneles laterales: Acero laminado en frio, calibre 18.

» Tapa superior: Acero laminado en frio, calibre 18.

» Puerta frontal: Marco metdlico en acero, laminado en frio calibre 18 con malla metélica
expandida en calibre 18.

» Puerta posterior: Acero laminado en frio, calibre 18.

» Cierre frontal: Nylon y Acero.

» Cierres paneles: Nylon.

» Barraje atierra: Cobre.

» Acabados: Pintura electrostatica.

» Bisagras: Nylon reforzado.

» Rodachinas: giratorias con soporte de acero.
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» Empaque: Caja en carton corrugado.
» Cierres plasticos que permiten retirar los paneles rapidamente
» Puerta posterior doble.
» Juego de rodachinas que proporcionan desplazamiento a la unidad.
» Parales de montaje numerados para agilizar el montaje de los equipos.
» Juego de niveladores que proporcionan estabilidad a la unidad.
PDU
» Administrable “Multitoma vertical” para 3 tomas dobles eléctricas reguladas.
» Proteccién: Breaker de 16 amperios que protegen los equipos de sobrecargas y cortos
circuitos.
» Estructura: En disposicién vertical fabricada en acero laminado en frio calibre 18.
» Acabados: En pintura electrostatica lisa.
ORGANIZADORES DE CABLE
» Organizadores de cable tipo ducto 2RU
» Formato: 85x 80 mm
» Estructura: Acero laminado en frio
» Acabados: Pintura electrostatica
» Ducto y tapa: PVC
» Empaque: Cartén corrugado.

El contratista debera proveer los Rack, para alojar el sistema de cableado estructurado y equipos
de comunicaciones con las siguientes caracteristicas:

Guias para organizar el cableado.

Puerta frontal con malla micro perforada o vidrio templado con cerradura de llave.
Base abierta para acceso de cables.

Kit de estabilizacion del Rack para evitar riesgos de desequilibrio.

Rack de 180 cm de alto x 100 cm de profundidad para servidores que cumplan normas
internacionales.

e Rack de 180 cm de alto x 80 cm de profundidad para equipos de comunicaciones que
cumplan normas internacionales.

El item para suministro e instalacién de Gabinete de 1.80, incluird Rack de 180 cm de alto x 100 cm
para servidores 0 180 cm de alto x 80 cm de ancho para equipos de comunicaciones que cumplan
normas internacionales, Base abierta para acceso de cables, Puerta frontal con malla micro
perforada, Kit de estabilizacion del Rack para evitar riesgos de desequilibrio, Guias para organizar
el cableado, 5 Patch Panels de 48 puertos, 5 organizadores horizontales de cables, herrajes,
conectores y en general la mano de obra necesaria para la instalacion y su correcto funcionamiento.
Todos los elementos metélicos utilizados en la instalacion deberan conectarse a tierra de acuerdo a
la norma TIA/EIA 607.
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c) Desempefio minimo para Categoria 6A.

Desempefio minimo para Categoria 6A que debe cumplir el canal de comunicacion ofrecido, medido
en 100 metros con cuatro conexiones.

A continuacién se anexa la tabla de medicion de los parametros técnicos de desempefio en
diferentes frecuencias — hasta 250 MHZ — que el sistema de cableado ofrecido, debe minimo cumplir
y deseablemente exceder.

SCLEHIG Insertion Loss | NEXT (dB) | PSNEXT (dB) | ELFEXT | PSELFEXT | Return Loss
(dB) (dB) (dB) (dB)
2 75,4 73,8 75,2 74 25
3,8 73,4 72,3 63,1 61,9 25
5,4 68,6 67,4 57,1 55,9 25
59 67 65,8 55,2 54 25
7,5 63,6 62,4 51,1 49,9 24
8,4 62 60,8 49,1 47,9 23,5
9,4 60,4 59,1 47,2 46 23
10,6 58,8 57,5 45,3 44,1 22,5
15,3 53,8 52,4 39,2 38 20
19,8 50,3 48,9 35,2 34 18
29,2 45,2 43,7 29,1 27,9 15
33,3 43,5 42 27,2 26 14

Nota: El Sistema de Cableado Estructurado Ofrecido debe cumplir o exceder los valores indicados en la tabla de la
siguiente forma:

Sede de la Direccién General
Avenida carrera 68 64c - 75

Linea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080 Estames cambiande el mundo

www.icbf.gov.co



Republica de Colombia
‘ii.‘ Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Cecilia De la Fuente de Lleras TODOS PORUN
Direccion Administrativa NUEVO PAIS
BIENESTAR Grupo de Infraestructura Inmobiliaria PAZ EQUIDAD EDUCACION

FAMILIAR

Insertion Loss: debera ofrecer un valor igual o menor
NEXT: debera ofrecer un valor igual o mayor
PSNEXT: debera ofrecer un valor igual o mayor
ELFEXT,: debera ofrecer un valor igual o mayor
PSELFEXT: deber& ofrecer un valor igual o mayor

Return Loss: debera ofrecer un valor igual o mayor

d) Identificacion de los elementos.

Todo el cableado estara identificado de acuerdo con la recomendacién indicada en el estandar
EIA/TIA 606A de forma tal que facilite la administracion posterior del sistema.

Se debe marcar cables, tomas, patch panels, racks, patch cords y demas elementos de la red. EL
CONTRATISTA debe indicar claramente para cada elemento, el tipo de marcacién, material y fijacion
a utilizar.

e) Certificacién y pruebas.

Las pruebas de certificacion se deben realizar con base en las Gltimas actualizaciones del boletin
técnico EIA/TIA TSB-67 y las recomendaciones y practicas indicadas en el estandar TIA/EIA 568-B.
acorde con los parametros de transmision requeridos para la categoria 6A. Es de anotar que el
equipo a utilizar debe tener su certificado de calibracién vigente, tener instalada la Ultima version de
software liberada por el fabricante del equipo y para el proceso de medicion y pruebas, el Contratista
debe utilizar las puntas, cables terminales o patch cords recomendados por el fabricante del equipo
para realizar la medicién de la marca de productos de cableado instalada.

La certificacién del cableado de cobre debera hacerse mediante las pruebas de los desempefios
eléctricos basada en el esquema de configuracién de Canal segun lo especificado en el estandar de
la TIA/EIA 568B.2-1 para Categoria 6A.

El Equipo de certificacion par trenzado debera ser como minimo nivel Il o superior. El resultado
(pass/fail) serd bajado directamente desde el tester hacia un archivo, que posteriormente se
imprimira y serd entregado al interventor del contrato como parte de la documentacion. Dichos
resultados incluiran todos los parametros de testeo indicados. Los parametros que debera certificar
como minimo son los siguientes:

e Wire Map (Mapa del Cableado).
e Longitud.
e Atenuacion.
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¢ Tiempo de Propagacion.

e Skew.

o NEXT (local y remoto).

e FEXT (local y remoto).

e PS NEXT (local y remoto).

o ELFEXT (local y remoto).

e PS ELFEXT (local y remoto).

ACR (local y remoto).
PSACR (local y remoto).
e Resistencia.

e Pérdida por retorno.

e Retardo de propagacion.

f) Garantias.

El contratista debe ofrecer en su propuesta — y entregar al finalizar la instalacion - una garantia
extendida de Producto y Aplicaciones del Sistema ofrecido por un periodo no menor a Quince
(15) afios para el cableado ldgico otorgado por un Unico fabricante al Contratante. Ademas, dicha
garantia debe cubrir defectos de fabricacién de los elementos asociados con el sistema, debe
garantizar que el sistema soporte aplicaciones reconocidas por los estandares y futuras
aplicaciones.

El contratista debe adjuntar a su oferta una carta expedida por un unico fabricante donde se
certifiqgue que dicha garantia seré otorgada directamente por el fabricante al Contratante una vez
finalizado el proyecto.

3.1.4. OTROS EQUIPOS ELECTRICOS

Plantas Eléctricas

Las plantas eléctricas suministradas, deberan contar con las siguientes caracteristicas y accesorios
basicos que deben estar incluidos:

Capacidad: segun calculo detallado de cargas electricas a alimentar
Operacion prime

Panel de control: digital

Motor tipo Perkins o Lister Peter

Generador tipo Stanford

Arranque: automatico

Con cabina insonora para intemperie

Transferencia automatica

Velocidad del equipo: 1800 rpm

Frecuencia: 60 hz
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e Voltaje: 220 voltios
e Trifasica
e Combustible: diesel acpm
e Tanque de combustible en la base
e Baterias y cables para baterias
e Cargador de baterias
e Breaker termomagnetico
e Precalentador de camisas
e Amortiguadores de vibracion incluidos
¢ Sistema de escape con silenciador residencial
e Sistema de proteccion con paradas manual y automatica de emergencia
e La planta elécrica debe contar con Certificacion cidet

Los items requeridos para realizar la instalacion son:

Transporte hasta el sitio de instalacion

Fijacion y anclaje a la base en concreto

Construccion de base en concreto de 3000 PSI

Ducto de escape de la longitud requerida segun las condiciones del sitio de instalacion.
Acometidas eléctricas para planta, para red, para carga y cable de control a planta.

Las obras de instalacion deben incluir todos los elementos y accesorios necesarios para el
correcto funcionamiento de las plantas eléctricas.

Equipos de Aire acondicionado

Se requiere con el EER mas alto disponible en el mercado segun el tipo y capacidad del equipo
a instalar. El circuito de refrigeracion debe operar con gas ecolégico, se sugiere R-410A. Aire
acondicionado de tecnologia inverter para ahorro de energia y Filtros Antibacteriales.

Turneros

Los turneros buscan solucionar las necesidades de organizacion y gestion de turnos en puntos
de atencién al usuario.

Deben tener pantalla de visualizacién elaborada con LEDs de color rojo, alta luminosidad,
duracion de mas de 150.000 horas de uso continuo, de 3 digitos (2 digitos para el turno 1 para la
taquilla) o 5 digitos (3 digitos para el turno 2 para la taquilla) en estilo italico formado por puntos
consecutivos de 10mm ancho, con sonido y parpadeo al cambiar de turno. Debe incluir
accesorios de sujecion a pared, adaptador de corriente, uniones, conectores, cables de
comunicacion y en general todos los accesorios para su correcta instalacion y puesta en
funcionamiento.
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Debe contar con pulsadores individuales inalambricos o software para control desde el
computador y dispensador de tiquetes manual con lamina “Tome su turno”.

Kits de sequridad para centros de computo

Los kits de seguridad para los centros de computo estan conformados por cerradura de seguridad,
detector de incendios, camara de seguridad, control de humedad y control de temperatura.

La cerradura de seguridad consta de electroiman de 300 libras con platina para soporte y
antiremanente, fuente, transformador y caja metélica con control, sistema de control de acceso con
biometria y boton de salida parte interna del cuarto técnico.

El sistema de deteccion de incendio consta de panel con caja metdlica, sirena con luz estroboscopica,
transformador y bateria de respaldo eléctrico.

La Camara debe ser IP alta definicion 1280X720, 30FPS, Led de Largo Alcance, con software incluido
para conexion y uso por computador. Incluye accesorios, conductores y conectores para su instalacion.

El control de humedad y temperatura consta de panel digital para vigilar simultdneamente la
temperatura y la humedad con sensores remotos aldmbricos o inaldmbricos, con alarmas audibles,
marcadores telefénicos o transmisores cuando se superan los limites programados de temperatura
0 humedad.

3.1.5. DOCUMENTACION A ENTREGAR

El contratista debera entregar la siguiente documentacion:

e Planos actualizados de la red légica y eléctrica en papel y en formato digital (Autocad).

¢ Documentacién de la certificacion del total de los puntos instalados y el cédigo fuente
generado por el certificador.

e Documentacion de la ingenieria llevada a cabo para la realizacion de los calculos
necesarios.

¢ Diagrama unifilar de la conexién eléctrica.

¢ Recorrido cableado horizontal (para cada punto) desde el patch panel hasta el puesto de
trabajo

e Porcentaje de capacidad de la canaleta durante el recorrido
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3.1.6. GARANTIA

La garantia minima para los trabajos, equipos y elementos que componen las instalaciones
electricas y el centro de cableado debe ser de 2 afios a partir de la terminacion del contrato.

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Plan de trabajo: Se debe entregar por parte del CONTRATISTA un plan de trabajo con
cronograma detallado, indicando fechas, actividades, recursos y entregables, incluyendo la
puesta en funcionamiento de las instalaciones. Este cronograma no debera superar el plazo de
ejecucion del contrato.

Contar con el personal idéneo y capacitado, expertos en temas relacionados con instalaciones
eléctricas y de cableado estructurado. El personal de ingenieros que adelantaran los trabajos
eléctricos en las sedes del ICBF debe tener tarjeta profesional actualizada y el personal técnico
debe tener certificado CONTE.

Cumplir con todas las normas eléctricas y de cableado estructurado para las instalaciones y
adecuaciones.

Reportar por escrito al supervisor del contrato cualquier sugerencia que contribuya a la obtencion
de mejores resultados.

Guardar debida y completa reserva y confidencialidad sobre la informacion y los documentos del
ICBF gue tenga conocimiento o a los que tenga acceso en virtud del objeto del contrato.

EI CONTRATISTA se compromete a prestar el servicio descrito, bajo su exclusiva responsabilidad
y riesgo, manteniendo indemne a la entidad de cualquier reclamacion: por el pago de seguros,
salarios y prestaciones sociales de su personal técnico y de los dafios y perjuicios de cualquier
naturaleza que pueden derivarse de la prestacion del servicio o/a propésito del mismo.

Access Points

Software de administracion en la nube las caracteristicas que deben cumplir los Access Point

son las siguientes:

v' El Access Point debe incluir su respectiva controladora de administracién o software de
administracién de minimo 50 equipos o en su defecto una solucién de administraciéon en la
nube como servicio durante la duracion del contrato. Permitir la creacion de nombres para
cada punto de acceso, manual o automatica.

v" Proporcionar el terreno para permitir la descripcion de la ubicacion de cada punto de acceso

v Permitir la identificacion del modelo del punto de acceso.
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Permitir la definicion de la forma de uso de transmisores y receptores de radio del punto de
acceso.

Permitir potencia de transmisién 20 dBM en RaTE 802.11 AC

Configuracién automatica de la potencia del transmisor del punto de acceso hasta el maximo
permitido, cuando la radio se conecta a otro punto de acceso a través de la red inalambrica.
Frecuencia de operacién 5150-5950 GHz

El Acces Point debe tener caracteristicas para que cumpla con Payment Card Industry (PCI
3.0), HIPAA y tecnologia Wi-Fi para hacer frente a entornos de alta densidad

Permitir la seleccion automatica y manual de los niveles de energia eléctrica de los puntos de
acceso para PoE.

Permitir el ajuste manual de la potencia de la sefial maxima y minima del punto de acceso en
dBm o el ajuste por porcentaje xdBm.

Permitir que las sefiales de luz indiquen el estado del Access point

Permitir la creacién de varios SSID de asociacién posterior con los grupos de puntos de
acceso, la implementacion de politicas de seguridad diferentes para el mismo SSID.

Permitir la configuracion de las caracteristicas de los puntos de acceso respetando los perfiles
creados por grupos.

Permitir la configuracibn automética de puntos de acceso a través de perfiles de
aprovisionamiento automético.

Proporcionar alta disponibilidad, escalabilidad, seguridad eficiencia y facilidad de uso con
caracteristicas innovadoras.

Contar con sistema de gestion centralizada

En caso de requerirse, contar con servicios integrados como aplicacion de rango y cobertura
de red.

Contar con variedad de accesos a puertos RJ45 integrados.

Operar con los estandares inalambricos permitidos por la IEEE.(incluido el AC)

Contar con ajustes de cobertura y calidad de la transmision.

Contar con sistema de autenticacidon y encriptacion para trasmisioén de datos.

Contar con aplicacion de politicas de acceso.

Contar con perfiles de usuario y politica basada en identidad.

Contar con aplicacion de politica QoS en el acceso aplicable para todos los puertos.

Debe soportar link aggregation

Tener dos (2) Puertos Ethernet autosensing 10/100/1000 Base T.

Equipos administrables desde interfaz web.

Debe cumplir con cumplimiento ambiental UL 2043 (Environmental Compliance)

Contar con segmentacion de VLANs (SSID).

Compatible con sistemas de cifrado seguro como AES: CCMP, TKIP, RC4 (WEP only), PPSK
Método de acceso CSMA/CA con Ack.

Deben ser Access point Indoor

Radio 3x3 multiple, salida multiple (MIMO).

Frecuencia de radios Min de 2.4 Ghz 0 5 Ghz (seleccionable)

Cobertura minima de 50 metros.

Sede de la Direccién General
Avenida carrera 68 64c - 75

Linea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080 Estames cambiande el mundo

www.icbf.gov.co



Republica de Colombia
‘ii.‘ Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Cecilia De la Fuente de Lleras TODOS PORUN
Direccion Administrativa NUEVO PAIS
BIENESTAR Grupo de Infraestructura Inmobiliaria PAZ EQUIDAD EDUCACION

FAMILIAR

v' La instalacion y transferencia de conocimiento de los equipos y solucion ofertada debe ser
realizada por profesionales certificados por parte del fabricante (Adjuntar HV de minimo 4
ingenieros certificados en la solucion ofertada)

Debido a la criticidad y magnitud de la red se requiere que el proponente tenga minimo 3 afios
de experiencia certificada por el Fabricante

Debe soportar VHT20/VHT40/VHTS80

Tecnologia de conectividad Inalambrica

Capacidad para volver a la configuracién de fabrica sin linea de comandos

SSID Simultaneas : 4 (2 para Acceso a clientes, 2 para Monitoreo)

Se deben incluir antenas omnidireccionales 3 para frecuencias 2.4-2.5 GHz y 3 para
frecuencias 5.1-5.8 GHz con minimo 6dbi de ganancia cada una.

El equipo debe ser nuevo, de ultima tecnologia, y no podra ser remanufacturado

Protocolo de gestion remota: SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS.

Deben ser equipos POE e incluir sus adaptadores

El adjudicatario, podra entregar modelos cuyas caracteristicas técnicas sean superiores a las
ofertadas, sin que esto implique costos adicionales para la entidad.

Debe incluir Accesorios para fijacion a la pared
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